SEKTOR ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE
SLUZBA ZA LABORATORIJSKA ISPITIVANJA-OJ MOSTAR
Vukovarska 46, 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina
Telefon: + 387 36 382 134 / Fax: + 387 36 382 116 / E-mail: mo.mikrobiologija@zzjzfbih.ba

Broj: 946/24
Datum: 03.06.2024.

ANALITICKO 1ZVJESCE

Vrsta uzorka VODA ZA PICE

Datum prijema uzorka 29.05.2024.

Broj glavnog Protokola M-06-02-4-8-398/24

ZZJZ F BiH

Uzorak dostavio Zavod za jpvno zdravstvo FBiH, Mostar

Vlasnistvo uzorka JP Vodoved Mostar, Radna jedinica 2

Proizvodaé /

Oblik i koli¢ina uzorka Staklena sterilna boca od 0,5 L ; neorginalna ambalaza
Ostali podaci o uzorku Lokacija: Zgrada Vodovoda

Rezidulani klor: 0,2 mg/l

Vrsta analize Mikrobiolo3ka analiza

Pravilo odluéivanja pri Binamo prihvatanje na temelju zastitnog pojasa (< 2,0%

donosenju odiuke o globalni rizik). Uputstvo o Pravilu odlu¢ivanja dostupno

uskladenosc¢u sa legislativom na www.zzizfbih.ba

Datum pocetka analize 29.05.2024

Datum zavrsetka analize 03.06.20z4

A% ER I'é?fjﬂﬁiﬁ IS

NAPOMENA 1: LI-96-01

Rezultati ispitivanja odnose se iskljugivo na ispitani uzorak onakav kakav je dostavljen u lztoratorij.

Sluzba za laboratorijska ispitivanja OJ Mostar, pri Zavodu za javno zdravstvo F BiH, ne pretz ma odgovornost za tatnost i potpunost informacija o uzorku
dobijenim od strane kupca, a koje mogu da uti¢u na validnost rezultata.

Simbol Instituta za akreditovanje BiH (BATA) odnosi se samo na akreditovane metode oznzéene a dvije zvijezdice (**).

Neakreditirane metode su unutar analitikog izvjestaja oznacene sa crticom -}

Uzorkovanje nije unutar akreditovanog podruéja.

Analiticki izvjedtaj se ne smije umnoZavati bez pisane saglasnosti Zavoda za javno zdravswvz F Bik,

Zabranjuje se isticanje imena Zavoda za javno zdravstvo FBiH na deklaraciji proizvoda osirr ako ni.e ugovoreno posebnim ugovorom
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TOR ZDRAVSTVYENE EKOLOGIJE
SLUZBA ZA LABORATORIJSKA ISPITIVANJA-OJ MOSTAR
Vukovarska 46, 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina
Telefon: + 387 36 382 134 / Fax: + 387 36 362 115 / E-mail: mo.mikrobiologija@zzjzfbih.ba

Broj: 946/24
Datum: 03.06.2024.

REZULTATI ANALIZA
MIKROBIOLOSKA ANALIZA
Parametar Metoda Rezultat Mjerna MDV”
analize jedinica
Ukupan broj kolonija na BAS EN ISO * Nije cfu/ml 100
(22°C + 29C ; 68h + 4h) 6222:2003 izolirano
Ukupan broj kolonija na BAS EN ISO > Nije cfu/ml 20
(36°C+ 2°C ; 44h + 4h) 6222:2003 izolirano
Ukupne koliformne bakterije BAS EN ISO * Nije cfu/100ml nije
(36°C+ 2°C ; 21h + 3h) 9308-1:2015 izolirano dozvoljeno
Escherichia coli BAS EN ISO * Nije cfu/100ml nije
(36°C+ 2°C ; 21h + 3h) 9308-1:2015 izolirano dozvoljeno
Fekalne streptokoke BAS EN ISO * Nije cfu/100ml nije
(Streptococcus faecalis) 7899-2:2003 izolirano dozvoljeno
(36°C+ 2°C ; 44h + 4h)

MAKSIMALNO DOZVOLJENA VRIJEDNOST
cfu COLONY FORMING UNIT (JEDINICA FORMIRANIH KOLONI.A)

* AKREDITIRANA METODA
NEAKREDITIRANA METODA

AL BN IO

LI-86-01

Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na ispitani uzorak onakav kakav je dostavljen u lato-atori;.
Simbol Instituta za akreditovanje BiH (BATA) odnosi se samo na akreditovane metode oznesane sa dvije zvijezdice (**).
Neakreditirane metode su unutar analitickog izvie$taja oznagene sa crticom ).
Uzorkovanje nije unutar akreditovanog podrugja.
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RAVSTVO FBiH
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SEKTOR ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE
SLUZBA ZA LABORATORIJSEA ISPITIVANJA-OJ MOSTAR
Vukovarska 46, 88000 Mostar. Bosna i Hercegovina
Telefon: + 387 36 382 134 / Fax: + 387 36 382 116 / E-mail: mo.mikrobiologija@zzjzfbih.ba

Broj: 946/24
Datum: 03.06.2024.

BB s ¥

-

USKLADENOST SA LEGISLATIVOM

Ispitani uzorak ,VODA ZA PICE“ prema rezlltatima izvrSene mikrobioloske analize
ODGOVARA odredbama Pravilnika o zdravstve1oj ispravnosti vode za piée (,Sluzbeni
glasnik BiH”, br. 40/10, 43/10, 30/12 i 62/17).

Voditelj Sluzbe za laboratorijska ispitivanja-
OJ Mostar i voditelj Odjela mikrobioloskih
ispitivanja hrane, vode i predmeta opée
upotrebe
Nino Brajkovi¢, dipl. ing. preh. tehn.,
spe/;fijalista tehnoloske mikrobiologije

.
4|

/ 77
Wil ~ fo> o fHleout
/ /’
7 e

Pomoc¢nica direktora za zdravstvenu
ekobogiju i voditeljica Sektora zdravstvene
ekologije
Sladana Sarac, dipl. ing.

BAS BN ISCNEC 170248

ACCREDETATION

Li-96-01

Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na ispitani uzorak onakav kakav je dostavljen u latoratori.

Simbol Instituta za akreditovanje BiH (BATA) odnosi se samo na akreditovane metode oznzisne =1 dvije zvijezdice (**).
Neakreditirane metode su unutar analitickog izvjestaja oznacene sa crticom (-).

Uzorkovanje nije unutar akreditovanog podrugja.
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SEKTOR ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE
SLUZBA ZA LABORATORIJSEA ISPITIVANJA-OJ MOSTAR
Vukovarska 46, 88000 Mostar, Bosnha i Hercegovina
Telefon: + 387 36 382 134 / Fax: + 387 36 38Z 113 / E-mail: mo.mikrobiologija@zzjzfbih.ba

Broj: 947124
Datum: 03.06.2024.

ANALITICKO 1ZVJESCE

Vrsta uzorka

VODA ZA PICE

Datum prijema uzorka

29.05.2024.

Broj glavhog Protokola

ZZJZ F BiH

M-06-02-<-8-298/24

Uzorak dostavio

Zavod za avn> zdravstvo FBiH, Mostar

Vlasnistvo uzorka

JP Vodovad Mostar, Radna jedinica 2

Proizvodac

/

Oblik i koli¢ina uzorka

Staklena sterilna boca od 0,5 L ; neorginalna ambalaza

Ostali podaci o uzorku

Lokacija: Wodocrpiliste Bognjaci

Rezidulan klor: 0,3 mg/I

Vrsta analize

MikrobiolosSka analiza

Pravilo odlucivanja pri
donosenju odluke o
uskladenosc¢u sa legislativom

Binarno pi hvetanje na temelju zastitnog pojasa (< 2,0%
globalni rizik). Uputstvo o Pravilu odlugivanja dostupno
na www.zzjzfb h.ba

Datum pocetka analize

29.05.2024.

Datum zavrs$etka analize

03.06.2024.

NAPOMENA 1:
Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na ispitani uzorak onakav kakav je dostavljen u lat orator .

Sluzba za faboratorijska ispitivanja OJ Mostar, pri Zavodu za javno zdravstvo F BiH, ne preazima cdgovornost za taénost i potpunost informacija o uzorku
dobijenim od strane kupca, a koje mogu da utiéu na validnost rezuitata.

Simbol Instituta za akreditovanje BiH (BATA) odnosi se samo na akreditovane metode oz aene sa dvije zvijezdice (**).

Neakreditirane metode su unutar analitickog izvjestaja oznaéene sa crticom =)

Uzorkovanje nije unutar akreditovanog podruéja.
Analiticki izvje$taj se ne smije umnoZavati bez pisane saglasnosti Zavoda za javno zdravstvo F BiH.

Zabranjuje se isticanje imena Zavoda za javno zdravstvo FBiH na deklaraciji proizvoda osirt ako nt je ugovoreno posebnim ugovorom

AK ER 150

BAS

AU REOETAE

LI-96-09
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SEKTOR ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE
SLUZBA ZA LABORATORIJSFKA ISPITIVANJA-OJ MOSTAR
Vukovarska 46, 88000 Mostar Bosna i Hercegovina
Telefon: + 387 36 382 134 / Fax: + 387 36 382 115 / E-mail: mo.mikrobiologija@zzjzfbih.ba

Broj: 947/24
Datum: 03.06.2024.

REZULTATI ANALIZA

MIKROBIOLOSKA ANALIZA
Parametar Metoda Rezultat Mjerna MDV*
analize jedinica
Ukupan broj kolonija na BAS EN [SO * Nije cfu/ml 100
(22°C + 2°C ; 68h + 4h) 6222:2003 izolirano
Ukupan broj kolonija na BAS EN ISO o Nije cfu/ml 20
(36°C+ 2°C ; 44h + 4h) 6222:2003 izolirano
Ukupne koliformne bakterije BAS EN ISO * Nije cfu/100ml nije
(36°C+ 2°C ; 21h + 3h) 9308-1:2015 izolirano dozvoljeno
Escherichia coli BAS EN ISO ** Nije cfu/100m| nije
(36°C+ 2°C ; 21h + 3h) 9308-1:2015 izolirano dozvoljeno
Fekalne streptokoke BAS EN ISO > Nije cfu/100ml nije
(Streptococcus faecalis) 7899-2:2003 izolirano dozvoljeno
(36°C+ 2°C ; 44h + 4h)

*

MAKSIMALNO DOZVOLJENA VRIJEDNOST
cfu COLONY FORMING UNIT (JEDINICA FORMIRANIH KOLON JA)

” AKREDITIRANA METODA
NEAKREDITIRANA METODA

BAS BN 5008

Li-96-01

Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na ispitani uzorak onakav kakav je dostavijen u tanscratori..
Simbol Instituta za akreditovanje BiH (BATA) odnosi se samo na akreditovane metode oznséene sz dvije zvijezdice (**).
Neakreditirane metode su unutar analitickog izvje$taja oznadene sa crticom (-).
Uzorkovanje nije unutar akreditovanog podrugja.
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO F
INSTITUTE FOR PUBLIC HEALTH FB

SEKTOR ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE
SLUZBA ZA LABORATORIJSEA ISPITIVANJA-OJ MOSTAR
Vukovarska 46, 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina
Telefon: + 387 36 382 134 / Fax: + 387 36 38= 113 / E-mail: mo.mikrobiologija@zzjzfbih.ba

P

Broj: 947/24
Datum: 03.06.2024.

USKLADENOST SA LEGISLATIVOM

Ispitani uzorak ,VODA ZA PICE“ prema rezultatima izvrSene mikrobiolodke analize
ODGOVARA odredbama Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za pice (,Sluzbeni
glasnik BiH", br. 40/10, 43/10, 30/12 i 62/17).

Voditelj Sluzbe za laboratorijska ispitivanja-
OJ Mostar i voditelj Odjela mikrobioloskih
ispitivanja hrane, vode i predmeta opée
upotrebe
Nino,Brajkovi¢, dipl. ing. preh. tehn.,
spg ijalista tehnoloske mikrobiologije

Fomoc¢nica direktora za zdravstvenu
2kologiju i voditeljica Sektora zdravstvene
ekologije

Sladana Sarac, dipl. ing.

BAS EN ISQNEC 11025

BA?

ACLHEDETATIO

L1-96-01

Rezultati ispitivanja odnose se isklju¢ivo na ispitani uzorak onakav kakav j je dostavljen u latorator .
Simbol Instituta za akreditovanje BiH (BATA) odnosi se samo na akreditovane metode 0z a%ene sa dvije zvijezdice (**).
Neakreditirane metode su unutar analitickog izvjetaja oznagene sa crticom (-).
Uzorkovanje nije unutar akreditovanog podrugja.
31¢3



SEKTOR ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE
SLUZBA ZA LABORATORIJSKA ISPITIVANJA-OJ MOSTAR
Vukovarska 46, 88000 Mostar. Bosna i Hercegovina
Telefon: + 387 36 382 134 / Fax: + 387 36 382 115 / E-mail: mo.mikrobiologija@zzjzfbih.ba

Broj: 948/24
Datum: 03.06.2024.

ANALITICKO 1ZVJESCE

Vrsta uzorka

VODA ZA PICE

Datum prijema uzorka

29.05.2024.

Broj glavnog Protokola

ZZJZ F BiH

M-06-02-2-8-398/24

Uzorak dostavio

Zavod zz javno zdravstvo FBiH, Mostar

Vlasnistvo uzorka

JP Vodovad Nostar, Radna jedinica 2

Proizvodaé

/

Oblik i kolicina uzorka

Staklena steriina boca od 0,5 L ; neorginalna ambalaza

Ostali podaci o uzorku

Lokacija: zbjegli¢ki centar Salakovac

Rezidulani klor: 0,2 mg/I

Vrsta analize

Mikrobiolc Ska analiza

Pravilo odluéivanja pri
donosenju odluke o
uskladenosc¢u sa legislativom

Binarno p-ihvatanje na temelju zastitnog pojasa (< 2,0%
globalni rizik). Uputstvo o Pravilu odlugivanja dostupno
na www.zzjzfkih.ba

Datum pocetka analize

29.05.2024.

Datum zavrsetka analize

03.06.2024.

NAPOMENA 1:

ERSERNUE T

Li-86-01

Rezultati ispitivanja odnose se iskljuéivo na ispitani uzorak onakav kakav je dostavljen u emorator j
Sluzba za laboratorijska ispitivanja OJ Mostar, pri Zavodu za javno zdravstvo F BiH, ne preuzima ndgovornost za taénost i potpunost informacija o uzorku

dobijenim od strane kupca, a koje mogu da utiéu na validnost rezultata.

Simbol Instituta za akreditovanje BiH (BATA) odnosi se samo na akreditovane metode ozradene sa dvije zvijezdice {**).
Neakreditirane metode su unutar analitickog izvie$taja oznacene sa crticom (-)

Uzorkovanje nije unutar akreditovanog podrucia.

Analiticki izvjeStaj se ne smije umnoZavati bez pisane saglasnosti Zavoda za javno zdravsino F Bid.
Zabranjuje se isticanje imena Zavoda za javno zdravstvo FBiH na deklaraciji proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom
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TOR ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE
SLUZBA ZA LABORATORIJSKA ISPITIVANJA-OJ MOSTAR
Vukovarska 46, 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina
Telefon: + 387 36 382 134 / Fax: + 387 36 382 116 / E-mail: mo.mikrobiologija@zzjzfbih.ba

Broj: 948/24
Datum: 03.06.2024.

REZULTATI!I ANALIZA
MIKROBIOLOSKA ANALIZA
Parametar Metoda Rezultat Mjerna MDV*
analize jedinica
Ukupan broj kolonija na BAS EN ISO o Nije cfu/ml 100
(22°C + 2°C ; 68h + 4h) 6222:2003 izolirano
Ukupan broj kolonija na BAS EN ISO ** Nije cfu/ml 20
(36°C+ 29C ; 44h + 4h) 6222:2003 izolirano
Ukupne koliformne bakterije BAS EN ISO * Nije cfu/100ml nije
(36°C+ 2°C ; 21h + 3h) 9308-1:2015 izolirano dozvoljeno
Escherichia coli BAS EN ISO * Nije cfu/100m| nije
(36°C+ 2°C ; 21h + 3h) 9308-1:2015 izolirano dozvoljeno
Fekalne streptokoke BAS EN ISO * Nije cfu/100ml nije
(Streptococcus faecalis) 7899-2:2003 izolirano dozvoljeno
(36°C+ 2°C ; 44h + 4h)
MAKSIMALNO DOZVOLJENA VRIJEDNOST
cfu COLONY FORMING UNIT (JEDINICA FORMIRANIH KOLON JA)

Kk

AKREDITIRANA METODA
NEAKREDITIRANA METODA

Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na ispitani uzorak onakav kakav je dostavijen u la wrator J.

Simbol Instituta za akreditovanje BiH (BATA) odnosi se samo na akreditovane metode oznzéene sa dvije zvijezdice (**).
Neakreditirane metode su unutar analitickog izvjestaja oznacene sa crticom -).

Uzorkovanje nije unutar akreditovanog podruéja.
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO FBiH
INSTITUTE FOR PUBLIC HEALTH FB&H

SEKTOR ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE
SLUZBA ZA LABORATORIJSKA ISPITIVANJA-OJ MOSTAR
Vukovarska 46, 88000 Mcstar, Bosna i Hercegovina
Telefon: + 387 36 382 134 / Fax: + 387 36 382 116 / E-mail: mo.mikrobiologija@zzjzfbih.ba

Broj: 948/24
Datum: 03.06.2024.

USKLADENOST SA LEGISLATIVOM

Ispitani uzorak ,VODA ZA PICE“ prema rezultatima izvrSene mikrobioloSke analize
ODGOVARA odredbama Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piée (,Sluzbeni
glasnik BiH”, br. 40/10, 43/10, 30/12 i 62/17).

Voditelj Sluzbe za laboratorijska ispitivanja-
OJ Mostar i voditelj Odjela mikrobioloskih
ispitivanja hrane, vode i predmeta opcée
upotrebe
Nino Brajkovi¢, dipl. ing. preh. tehn.,
specijalista tehnoloske m|krob,rplog|je

J C
////(,,mw / %/ L /( L

Pomoc¢nica direktora za zdravstvenu
ekologiju i voditeljica Sektora zdravstvene
ekologije
Sladana Sarac, dipl. ing.

BASL EN IBQAEC 49028

BA:,

AU HEDETATLD 1

CLI-96-01

Rezultati ispitivanja odnose se iskljugivo na ispitani uzorak onakav kakav je dostavljen u lenoratorij

Simbol Instituta za akreditovanje BiH (BATA) odnosi se samo na akreditovane metode ozra%ene sa dvije zvijezdice (**).
Neakreditirane metode su unutar analitickog izvjestaja oznatene sa crticom (-).

Uzorkovanje nije unutar akreditovanog podrugja.

3/3




SEKTOR ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE
SLUZBA ZA LABORATORIJSKA ISPITIVANJA-OJ MOSTAR
Vukovarska 46, 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina
Telefon: + 387 36 382 134 / Fax: + 387 36 382 116 / E-mail: mo.mikrobiologija@zzjzfbih.ba

Broj: 949/24
Datum: 03.06.2024.

ANALITICKO 1ZVJESGCE

Vrsta uzorka

VODA ZA PICE

Datum prijema uzorka

29.05.2024.

Broj glavnog Protokola

ZZJZ F BiH

M-06-02-4-8-398/24

Uzorak dostavio

Zavod za javno zdravstvo FBiH, Mostar

Vlasnistvo uzorka

JP Vodovad Nostar, Radna jedinica 2

Proizvodaé

/

Oblik i koli¢ina uzorka

Staklena sterilna boca od 0,5 L ; neorginalna ambalaza

Ostali podaci o uzorku

Lokacija: "/rapcici

Reziduland kicr: 0,2 mg/I

Vrsta analize

Mikrobiolc3ka analiza

Pravilo odlucivanja pri
donosenju odluke o

uskladenosc¢u sa legislativom

Binarno p-ihvatanje na temelju zastitnog pojasa (< 2,0%
globalni rizik). Uputstvo o Pravilu odlugivanja dostupno
na www.zz zfhih.ba

Datum pocetka analize

29.05.2024.

Datum zavr$etka analize

03.06.2024.

NAPOMENA 1:
Rezultati ispitivanja odnose se iskijucivo na ispitani uzorak onakav kakav je dostavljen u lazoratorij.

Sluzba za laboratorijska ispitivanja OJ Mostar, pri Zavodu za javno zdravstvo F BiH, ne predzima odgovornost za taénost i potpunost informacija o uzorku
dobijenim od strane kupca, a koje mogu da utiéu na validnost rezultata.

Simbol Instituta za akreditovanje BiH (BATA) odnosi se samo na akreditovane metode ozredene sa dvije zvijezdice (™).

Neakreditirane metode su unutar analitickog izvje$taja oznadene sa crticom ()

Uzorkovanje nije unutar akreditovanog podruéja.
Analiticki izviestaj se ne smije umnozavati bez pisane saglasnosti Zavoda za javno zdravsteo F Bi4.

Zabranjuje se isticanje imena Zavoda za javno zdravstvo FBiH na deklaraciji proizvoda osim ako 1ije ugovoreno posebnim ugovorom

BAE B 150

JULHEFDET A

LI-96-01
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SEKTOR ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE
SLUZBA ZA LABORATORIJSKA ISPITIVANJA-OJ MOSTAR
Vukovarska 46, 88000 Mostar. Bosna i Hercegovina
Telefon: + 387 36 382 134 / Fax: + 387 36 382 116 / E-mail: mo.mikrobiologija@zzjzfbih.ba

Broj: 949/24
Datum: 03.06.2024.

REZULTATI ANALIZA

MIKROBIOLOSKA ANALIZA

Parametar Metoda Rezultat Mjerna MDV*
analize jedinica
Ukupan broj kolonija na BAS EN ISO ** Nije cfu/ml 100
(22°C + 29C : 68h + 4h) 6222:2003 izolirano
Ukupan broj kolonija na BAS EN ISO * Nije cfu/ml 20
(36°C+ 2°C ; 44h + 4h) 6222:2003 izolirano
Ukupne koliformne bakterije BAS EN ISO x Nije cfu/100ml nije
(36°C+ 2°C ; 21h + 3h) 9308-1:2015 izolirano dozvoljeno
Escherichia coli BAS EN ISO * Nije cfu/100ml nije
(36°C+ 2°C ; 21h + 3h) 9308-1:2015 izolirano dozvoljeno
Fekalne streptokoke BAS EN ISO ** Nije cfu/100ml nije
(Streptococcus faecalis) 7899-2:2003 izolirano dozvoljeno
(36°C+ 2°C ; 44h + 4h)

MAKSIMALNO DOZVOLJENA VRIJEDNOST
cfu COLONY FORMING UNIT (JEDINICA FORMIRANIH KOLON JA)

AKREDITIRANA METODA
NEAKREDITIRANA METODA

BAE R B

AU HERILAY

Li-g6-01

Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na ispitani uzorak onakav kakav je dostavijen u iz xoratoriy.

Simbol Instituta za akreditovanje BiH (BATA) odnosi se samo na akreditovane metode oznzéene sz dvije zvijezdice (**).
Neakreditirane metode su unutar analitickog izvjestaja oznacene sa crticom (-).

Uzorkovanje nije unutar akreditovanog podrugja.
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO FBiH
INSTITUTE FOR PUBLIC HEALTH FB&H

SEKTOR ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE
SLUZBA ZA LABORATORIJSKA ISPITIVANJA-OJ MOSTAR
Vukovarska 46, 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina
Telefon: + 387 36 382 134 / Fax: + 387 36 382 116 / E-mail: mo.mikrobiologija@zzjzfbih.ba

Broj: 949/24
Datum: 03.06.2024.

USKLADENOST SA LEGISLATIVOM

Ispitani uzorak ,VODA ZA PICE“ prema rezultatima izvréene mikrobiolodke analize

ODGOVARA odredbama Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za pide (,Sluzbeni
glasnik BiH", br. 40/10, 43/10, 30/12 i 62/17).

Voditelj Sluzbe za laboratorijska ispitivanja-
OJ Mostar i voditelj Odjela mikrobioloskih
ispitivanja hrane, vode i predmeta opée
upotrebe

Nlng Brajkovi¢, dipl. ing. preh. tehn.,

sp¢dijalista tehnoloske m|krob|olog|je
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Pomoc¢nica direktora za zdravstvenu
ekologiju i voditeljica Sektora zdravstvene
ekologije
Sladana Sarac, dipl. ing.

BAS EN IG0NEEC 17025

BA

ACLRERITATIO

LI-96-01

Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na ispitani uzorak onakav kakav je dostavljen u kazoratorj.
Simbol Instituta za akreditovanje BiH (BATA) odnosi se samo na akreditovane metode oznséene sa dvije zvijezdice (**).

Neakreditirane metode su unutar analitiékog izvjestaja oznacene sa crticom (-).
Uzorkovanje nije unutar akreditovanog podru¢ja.
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SEKTOR ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE
SLUZBA ZA LABORATORIJSKA ISPITIVANJA-OJ MOSTAR
Vukovarska 46, 88000 Mc star, Bosna i Hercegovina
Telefon: + 387 36 382 134 / Fax: + 387 36 382 116 / E-mail: mo.mikrobiologija@zzjzfbih.ba

Broj: 950/24
Datum: 03.06.2024.

ANALITICKD IZVJESCE

Vrsta uzorka

VODA Z2. PICE

Datum prijema uzorka

29.05.202

Broj glavnhog Protokola

ZZJZ F BiH

M-06-02-4-8-398/24

Uzorak dostavio

Zavod za javno zdravstvo FBiH, Mostar

Viasnistvo uzorka

JP Vodovod Mostar, Radna jedinica 2

Proizvodac¢

/

Oblik i koli¢ina uzorka

Staklena sterilna boca od 0,5 L ; neorginalna ambalaza

Ostali podaci o uzorku

Lokacija: 3lagaj

Rezidularikler: 0,1 mg/I

Vrsta analize

Mikrobiolaska analiza

Pravilo odluéivanja pri
donosenju odluke o
uskladenosc¢u sa legislativom

Binarno prihvatanje na temelju zastitnog pojasa (< 2,0%
globalni r zik). Uputstvo o Pravilu odluéivanja dostupno
na www.zzjzfbih.ba

Datum pocetka analize

29.05.2024.

Datum zavrsetka analize

03.06.20z4.

ERSENE R

NAPOMENA 1: LI-96-01
Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na ispitani uzorak onakav kakav je dostavljen u lehoratori].

Sluzba za laboratorijska ispitivanja OJ Mostar, pri Zavodu za javno zdravstvo F BiH, ne pre azima sdgovornost za tadnost i potpunost informacija o uzorku

dobijenim od strane kupca, a koje mogu da utiéu na validnost rezultata.

Simbol Instituta za akreditovanje BiH (BATA) odnosi se samo na akreditovane metode ozr adene sa dvije zvijezdice (**).

Neakreditirane metode st unutar analiti¢kog izvjestaja oznagene sa crticom (-)

Uzorkovanje nije unutar akreditovanog podrugja.

Analiticki izvietaj se ne smije umnoZavati bez pisane saglasnosti Zavoda za javno zdravsvo F B .

Zabranjuje se isticanje imena Zavoda za javno zdravstvo FBiH na deklaraciji proizvoda osi™1 ako 1ije ugovoreno posebnim ugovorom
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SEKTOR ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE
SLUZBA ZA LABORATORIJS <A ISPITIVANJA-OJ MOSTAR
Vukovarska 46, 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina
Telefon: + 387 36 382 134 / Fax: + 387 36 332 116 / E-mail: mo.mikrobiologija@zzjzfbih.ba

Broj: 950/24
Datum: 03.06.2024.

REZULTATI ANALIZA

MIKROBIOLOSKA ANALIZA
Parametar Metodz Rezultat Mjerna MDV”
analize jedinica
Ukupan broj kolonija na BAS EN ISD i Nije cfu/mi 100
(22°C + 2°C ; 68h + 4h) 6222:2003 izolirano
Ukupan broj kolonija na BAS EN ISO o Nije cfu/ml 20
(36°C+ 2°C ; 44h + 4h) 6222:2003 izolirano
Ukupne koliformne bakterije BAS EN ISO o Nije cfu/100ml nije
(36°C+2°C ; 21h + 3h) 9308-1:2015 izolirano dozvoljeno
Escherichia coli BAS EN ISO * Nije cfu/100ml nije
(36°C+ 2°C ; 21h + 3h) 9308-1:2015 izolirano dozvoljeno
Fekalne streptokoke BAS EN ISD ** Nije cfu/100ml nije
(Streptococcus faecalis) 7899-2:20C3 izolirano dozvoljeno
(36°C+ 2°C ; 44h + 4h)

MAKSIMALNO DOZVOLJENA VRIJEDNOST
cfu COLONY FORMING UNIT (JEDINICA FORMIRANIH KOLCMIJA)

AKREDITIRANA METODA
NEAKREDITIRANA METODA

BAL TR S0y

ERSR (A

Rezultati ispitivanja odnose se iskljugivo na ispitani uzorak onakav kakav je dostavljen v izboratcrij.

Simbol Instituta za akreditovanje BiH (BATA) odnosi se samo na akreditovane metode ¢z adene sa dvije zvijezdice (**).
Neakreditirane metode su unutar analitickog izvjestaja oznadene sa crticom (-).

Uzorkovanje nije unutar akreditovanog podrudja.
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ZAVOD ZA JA
INSTITUTE FOR P

SEKTOR ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE
SLUZBA ZA LABORATORIJS<A ISPITIVANJA-OJ MOSTAR
Vukovarska 46, 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina
Telefon: + 387 36 382 134 / Fax: + 387 36 382 176 / E-mail: mo.mikrobiologija@zzjzfbih.ba

Broj: 950/24
Datum: 03.06.2024.

USKLADENOST SA LEGISLATIVOM

Ispitani uzorak ,VODA ZA PICE* prema rezultatima izvrSene mikrobioloS§ke analize
ODGOVARA odredbama Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piée (,Sluzbeni
glasnik BiH", br. 40/10, 43/10, 30/12 i 62/17).

Voditelj Sluzbe za laboratorijska ispitivanja-
OJ Mostar i voditelj Odjela mikrobioloskih
ispitivanja hrane, vode i predmeta opcée
upotrebe

Nino Brajkovié, dipl. ing. preh. tehn.,
spgg’jallsta tehnolos,kg m|krop|olog|je

,,«*--—- o~

Pomoc¢nica direktora za zdravstvenu
ekaologiju i voditeljica Sektora zdravstvene
ekologije
Sladana Sarac, dipl. ing.
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BAS BN ISQAEC 17028

BA'N

ACCRHREDQITATLON

Li-96-01

Rezultati ispitivanja odnose se iskljuivo na ispitani uzorak onakav kakav je dostavljen u |aboratcrij.

Simbol Instituta za akreditovanje BiH (BATA) odnosi se samo na akreditovane metode cz-acene sa dvije zvijezdice (**).
Neakreditirane metode su unutar analitickog izvjestaja oznacene sa crticom (-).

Uzorkovanje nije unutar akreditovanog podrugja.
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